
Harold Hofhuis
Tekstvak
Na montage hijsbanden verwijderen.

Harold Hofhuis
Tekstvak
Sleufgaten onder en bovenzijde gebruiken om behuizing vast te zetten. 

Harold Hofhuis
Tekstvak
Sluitingen na montage afstellen en borgen.

Harold Hofhuis
Tekstvak
Folie alleen handmatig verwijderen, of met daarvoor geschikt gereedschap.



Harold Hofhuis
Tekstvak
Transportbeveiliging verwijderen voor inbedrijfstelling warmtepomp.

Harold Hofhuis
Tekstvak
Deksel valt in U opening met aan beide zijden een rubber afdichting.

Harold Hofhuis
Tekstvak
Buitenunit voorzien van werkschakelaar met daar op aangesloten een tracing lint, lengte 2 mtr, 32W

Harold Hofhuis
Tekstvak
Lekwater buitenunit aansluiten op riolering

Harold Hofhuis
Tekstvak
Standaard doorvoer t.b.v. koelleidingen

Harold Hofhuis
Ovaal

Harold Hofhuis
Tekstvak
                Sparing rondom behuizing volledig en luchtdicht af purren met FM330 van Illbruck

Harold Hofhuis
Ovaal




