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Transportbeveiliging verwijderen voor inbedrijfstelling warmtepomp.
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Deksel valt in U opening met aan beide zijden een rubber afdichting.
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Buitenunit voorzien van werkschakelaar met daar op aangesloten een tracing lint, lengte 2 mtr, 32W
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Lekwater buitenunit aansluiten op riolering
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Standaard doorvoer t.b.v. koelleidingen
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                Sparing rondom behuizing volledig en luchtdicht af purren met FM330 van Illbruck
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